
Enyingi Agrár Zrt. 
 

Energetikai szakreferensi beszámoló 
 

2023. december 
 

 
1. Tárgyhavi és előző energiamennyiségek vizsgálata 

 
a. Villamosenergia-felhasználás 

 
A villamosenergia-fogyasztás havi költsége még jelentősen magasabb a korábbi 
évekénél: 
 

 
 

1. ábra: Villamosenergia-fogyasztás havi költségei (HUF/hó) 

 
A kiscséri tehenészet és az ágostonpusztai telephely 15 perces villamos teljesítmény 
felvétele az alábbiak szerint alakult.  

 
2. ábra: A kiscséri tehenészet és Ágostonpuszta villamos teljesítményfelvétele 
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A kiscséri tehenészet havi fogyasztása a korábbi évek átlaga. 

 
 

3. ábra: Kiscséri tehenészet villamosenergia-fogyasztása (kWh/hó) 

 
A tejtermelésre vonatkoztatott fajlagos felhasználás az előző évekénél magasabb. 

 
 

4. ábra: Kiscséri tehenészet fajlagos villamosenergia-fogyasztása (Wh/kgtej/hó) 
 
A tárgyhóra lekötött villamos teljesítményt tárgyhóban nem lépték túl (175 kW – 205 
kW).  
 
A kiscséri TMK fogyasztása a sokévi átlag felett volt. 

 
5. ábra: Kiscséri TMK villamosenergia-fogyasztása (kWh/hó) 
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A lepsényi telephely halmozott fogyasztása a következők szerint alakult: 

 
6. ábra: Lepsényi telephely halmozott villamosenergia-fogyasztása (kWh/hó) 

 
Az ágostonpusztai telephely fogyasztása az elmúlt éveknél alacsonyabb volt. A 
legnagyobb felvett teljesítmény (119 kW) nem érte el a lekötött teljesítményt (200 
kW). 

 

 
7. ábra: Ágostonpusztai telephely villamosenergia-fogyasztása (kWh/hó) 

 
Az ecsipusztai telephely halmozott fogyasztása a következők szerint alakult: 

 

 
8. ábra: Ecsipusztai telephely halmozott villamosenergia-fogyasztása (kWh/hó) 
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A sáripusztai telephely fogyasztása a következők szerint alakult: 

 
9. ábra: Sáripusztai telephely villamosenergia-fogyasztása (kWh/hó) 

 
A dégi telephely fogyasztása jelentéktelen mértékű. 

 
 

10. ábra: Dégi telephely villamosenergia-fogyasztása (kWh/hó) 
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b. Földgázfelhasználás 
 
A Társaság összes földgázfelhasználása - a felhasználás célja szerint - a következők 
szerint alakult: 
 

 Épületek Tevékenység Szállítás 

január 292 903 - n.a. 

február 292738 - n.a. 

március 216508 - n.a. 

április 157120 - n.a. 

május 56 239 140 n.a. 

június 24 525 - n.a. 

július 24 168 - n.a. 

augusztus 23 467 - n.a. 

szeptember 24 621 94 883 n.a. 

október 43 937 625 143 n.a. 

november 226 757 348 933 n.a. 

december 323 020 - na. 

 
12. ábra: Földgázfogyasztás felhasználási cél szerint (kWh/hó) 

 
Az év eddigi földgázköltségei az előző évekhez viszonyítva már csökkennek a kisebb 
mértékű fogyasztás miatt. 

 
 

13. ábra: Az idei év a korábbi évek hasonló időszakának földgázköltségei (HUF) 

 
Az ágostonpusztai telephely idei fogyasztása jóval alacsonyabb a korábbi 
évekénél. 
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14. ábra: Ágostonpuszta földgázfogyasztása (MWh/hó) 

 
A terményszárító üzemelt.  

 
15. ábra: Ágostonpuszta technológiai célú földgázfogyasztása (MWh/hó) 

 
A kiscséri telephely fogyasztása a következők szerint alakult: 

 

 
16. ábra: Kiscséripuszta földgázfogyasztása (MWh/hó) 
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Sáripusztán a fogyasztás szintén a korábbi évekénél jóval alacsonyabb volt. 

 
17. ábra: Sáripuszta földgázfogyasztása (MWh/hó) 

 
 
Dunaújváros, 2024. január 23. 
 
 

Zsömbör István 
energetikai szakreferens 
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